
PAREDE

Ø50 TUBULAÇÃO
DE ESGOTO

LAJE

VIGA / BALDRAME

Ø50 DESVIO

PAREDE

Ø40 TUBULAÇÃO
DE ESGOTO

LAJE

VIGA / BALDRAME

Ø40 DESVIO

Ø50

ESCALA: 1/25
DETALHE DA TUBULAÇÃO DE Ø50 E Ø40 DESVIANDO DA VIGA / BALDRAME

M
ÍN

.3
0c

m

TELHADO

PAREDE MOCHETA

Ø
50

ESCALA: 1/25
DETALHE COLUNA DE VENTILAÇÃO TELHADO

Saída

Fundo falso com furos

Câmara inferior

Brita n° 4 ou 5

Tubo de limpeza

Ø100

Nível d'água

Base em concreto
armado (e ≥ 10cm)

Canaleta coletora
  Ø100

Saída

Entrada

Anel de concreto pré-
fabricado SEM furos

Laje de concreto armado
(e ≥ 10cm)

Laje de concreto armado
(e ≥ 10cm)

Entrada
Ø100

Base em concreto
armado (e ≥ 10cm)

Anel de concreto pré-
fabricado SEM furos

Ø100

Saída
Ø100

60

1205 5

5 5120

18
0

25
5

60

5

31 40

1205 5

60

1205 5

ESCALA: 1/25
%%TANQUE SÉPTICO

ESCALA: 1/25
FILTRO ANAERÓBIO 

A ASaída
Ø100

A A

ESCALA: 1/25
%%TANQUE SÉPTICO CORTE A-A

ESCALA: 1/25
FILTRO ANAERÓBIO CORTE A-A

60

60

10

55

ØVÁRIAVEL

DETALHE DA TAMPA

TUBO DE CONCRETO

5 60 5

70

PLANTA BAIXA

ØVÁRIAVEL

A
A

5 60 5
70

CORTE A-A

TAMPA CONCRETO

ALÇA DE FERRO

Ø VÁRIAVEL

ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO

CONCRETO MAGRO10
M

áx
. 1

00
cm

5

ESCALA: 1/25
DETALHE CAIXA DE INSPEÇÃO (CI)

Reservatório  1000 litros
Øtampa = 105cm

Øinf = 106cm
h = 10cm

Ø25

CON

32mm
RE

EXTRAVASÃO
E LIMPEZA

CONSUMO

TORNEIRA
BÓIA Ø¾"

32mm
RE

SEGUE PARA
CONSUMO

VEM DO
HIDRÔMETRO

ESCALA: 1/25
PLANTA BAIXA RESERVATÓRIO

32mm
RE

40mm
RE

SEGUE PELA
COBERTURA

DESPEJA NA
COBERTURA

ALIMENTAÇÃO

40mm
RE

EXTRAVASÃO
E LIMPEZA

Ø
40

Ø32

Ø
32

Ø32

AFA

ESCALA: 1/25
DETALHE LAVATÓRIO DE BANCADA

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

Ø ½"
AF

Ø40

Ø40

Ø ½"
AF

60 5060 50

15 15

30
cm

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

Ø½"

100
15

AF
Ø½"
AF

ESCALA: 1/25
DETALHE VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA

40mm

EXTRAVASÃO

LIMPEZA
DESPEJA NA COBERTURA

RE

CONSUMO

Reservatório  1000 litros
Øtampa = 145cm

Øinf = 100cm
h = 110cm

ESCALA: 1/25
ESQUEMA VERTICAL RESERVATÓRIO 

ABASTECIMENTO

EXTRAVASÃO

Ø32

AFA

Reservatório  1000 litros
Øtampa = 145cm

Øinf = 100cm
h = 110cm

TORNEIRA
BÓIA Ø¾"

Ø
32

40mm

EXTRAVASÃO

RE

Ø
32

Ø
32

32mm
RE

LIMPEZA

Ø32

Ø40

Ø40

Ø
40

Ø40

Ø
40

Ø40

32mm
RE

FILTRO PARA FOLHAS
E PARTICULAS SOLIDAS

DECANTER

DESCARTE DAS
PRIMEIRAS ÁGUAS

FILTRO FINO, PROTEÇÃO CONTRA
LARVAS DE MOSQUITO

CLORADOR

ESC. 1/25
SMART FILTRO

ÁGUA NÃO POTÁVEL

ÁGUA NÃO POTÁVEL

ESCALA: 1/25
DETALHE PLACA "ÁGUA NÃO POTÁVEL"

Ø¾" TORNEIRA
DE JARDIM

CISTERNA PLUVIAL
MODELO: TECNOTRI VERTICAL MODULAR

CAPACIDADE: 1000 L

SMART FILTRO

RE Ø50

LIMPEZA

TORNEIRA DE
JARDIM Ø½"

EXTRAVASOR
Ø100Ø100

ESC. 1/25
ESQUEMA VERTICAL SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO PLUVIAL

CONSUMOCONSUMO

TORNEIRA DE
JARDIM Ø½"

Ø
10

0
CLORADOR

ØVÁRIAVEL

DETALHE DA TAMPA

TUBO DE CONCRETO

5 40 5
50

PLANTA BAIXA

ØVÁRIAVEL AA

5 40 5

50

CORTE A-A

TAMPA CONCRETO

ALÇA DE FERRO

Ø VÁRIAVEL

BRITA PARA EVITAR PROLIFERAÇÃO DO
MOSQUITO DA DENGUE

SEM FUNDO
(ÁGUA PLUVIAL INFILTRA NO TERRENO)

10
M

áx
. 1

00
cm

5

Ø VÁRIAVEL

ESCALA: 1/25
DETALHE CAIXA DE AREIA (CA)

ESCALA: 1/25
DETALHE  CAIXA CLORADORA

Ø100Ø100
AA

5 5

DETALHE DA TAMPA PLANTA BAIXA

50
Ø100

SAÍDA

50

CORTE A-A

40

VISTA FRONTAL
VISTA LATERAL

Ø ½"
AF

60

Ø40

Ø ½"
AF

60

Ø40
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DETALHE BEBEDOURO

LEGENDA HIDROSSANITÁRIO
AAP - ÁGUA DE APROVEITAMENTO
PLUVIAL
CON - ÁGUA FRIA DE CONSUMO
REC - ÁGUA FRIA DE RECALQUE
AF - ÁGUA FRIA
AFA - ÁGUA FRIA DE ABASTECIMENTO
AP - ÁGUA PLUVIAL
AQU - ÁGUA QUENTE
CV - COLUNA DE VENTILAÇÃO
BA - BANHEIRA
BE - BEBEDOURO
CA - CAIXA DE AREIA
CE - CAIXA DE ESPUMA
CGP - CAIXA DE GORDURA PEQUENA
CGS - CAIXA DE GORDURA SIMPLES
CGD - CAIXA DE GORDURA DUPLA
CGE - CAIXA DE GORDURA ESPECIAL
CH - CHUVEIRO ( ALTURA 210cm)
CI - CAIXA DE INSPEÇÃO
CS 100x50 - CAIXA SIFONADA 100x50x50
CS 150x50 - CAIXA SIFONADA
150x150x50
CS 150x75 - CAIXA SIFONADA
150x185x75
DH - DUCHA HIGIÊNICA
DR - DRENO AR CONDICIONADO
FI - FILTRO
GE - GELADEIRA
LA - LAVATÓRIO
MC - MONOCOMANDO
MI - MICTÓRIO
MLL - MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA
MLR - MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
PIA - PIA DE COZINHA
RE - REGISTRO ESFERA
RG - REGISTRO GAVETA
RP - REGISTRO PRESSÃO
TA - TANQUE
TE - TUBO DE ESPUMA
TG - TUBO DE GORDURA
TJ - TORNEIRA DE JARDIM
TQ - TUBO DE QUEDA
UN - UNIÃO
VS - VASO SANITÁRIO
VDR - VÁLVULA DE DESCARGA

IDENTIFICADOR DE PRUMADANP
Ø

NR = NOME DA PRUMADA
Ø = DIÂMETRO

ÁGUA FRIA TETO-PVC RÍGIDO

ÁGUA QUENTE-PVC RÍGIDO

ESGOTO-PVC RÍGIDO
VENTILAÇÃO-PVC RÍGIDO
ESPUMA-PVC RÍGIDO

DECLIVIDADES
Ø RAMAL DECLIVIDADE MÍNIMAS
Ø 40 3%
Ø 50
Ø 75
Ø 100
Ø 150

3%
2%
1%
1%

**TUBO PLUVIAL MÍN. 0,5%**

GORDURA-PVC RÍGIDO

ÁGUA FRIA PISO-PVC RÍGIDO

DRENOS-PVC RÍGIDO

PLUVIAL-PVC RÍGIDO
APROVEITAMENTO-PVC RÍGIDO
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